Schvaleno usneseni piedstavenstva 52/7/2017

Udrzba a opravy vytahi po inspekénich prohlidkach — koncepce pro obdobi
nasledujicich let 2017-2021

1) Zduvodnéni a cile koncepce

V piedchozich letech a zejména pak v roce 2016 opét probehly periodické inspekcni prohlidky (IP)
vytaht (interval mezi IP je momentalne 6 let). Zavéry z IP jsou formulovany ve zpravach (1Z).
V jednotlivych zpravach jsou zjisténé zavady rozdéleny do kategorii podle zavaznosti (Groven
rizika vysoka, stfedni, nizka a neshody). Za odstranéni rizik a neshod zjisténych inspekénimi
prohlidkami je pIln¢ zodpovédny vlastnik zatizeni tedy druzstvo. Piedstavenstvo si je plné védomo
své zodpovednosti, ktera souvisi s provozem vytaht v domech druzstva. S ohledem na to, ze se
jedna o vyhrazena zafizeni, pro ktera plati pfisné bezpeCnostni piedpisy a zavazné normy, je
nezbytné aktivovat i vybory samosprdv / samospravy a vyzvat je ke vzajemné spolupraci
a soucinnosti, aby byly zajistény tkoly uloZzené predstavenstvem touto koncepci (ve smyslu ¢l. 81
odst. 2) pism. a), b) a &l 85 odst. 3) stanov). Ukolem je uginit veskeré kroky, a to v terminech nize
definovanych, které povedou k odstranéni vSech rizik a neshod uvedenych v IZ, coz je cilem
koncepce, a to jak ve sledovaném obdobi, tak i po ném.

2) Organizacni zajiSténi a realizace opatieni

a) Po vyhodnoceni vsech IZ a zpracovani vysledkd budou jednotlivé dotCené samospravy
(prostiednictvim piedsedy vyboru samospravy) seznameny s obsahem a zavéry IZ. V oznameni-
vyzveé budou sdéleny i piedpokladané naklady na odstranéni danych rizik a neshod a nejzazsi
terminy pro realizaci, aby o nich ¢lenskymi schizemi mohlo byt jednano a rozhodnuto
0 zafazeni do planu oprav nejpozdéji ve stanoveném terminu (tzn., Ze Cclenska schiize
prosttedkt). Zakladem bude odstranéni zavad dle urovné rizik a nejpozdé€ji ve stanovenych
zédvaznych terminech, ale soucasné¢ by mél byt kladen co nejvétSi dliraz na raciondlni
posloupnost jednotlivych krokd v technickém feSeni a jejich piipadné provéazani s cilem
minimalizovat finan¢ni ndro¢nost a zajistit optimalni technické feSeni. Proto se ve vyzvach
mohou objevit 1 prace, které sice nebudou vyplyvat zIZ, ale jejich provedeni bude
Z objektivnich diivodl doporucovano.

(T: 2. pololeti 2017)

b) Vybory samosprav maji povinnost tuto problematiku zafadit do programu nejblizsi ¢lenské
schlize samospravy.

(T: od obdrieni vyzvy do konce 4/2018)

C) Zejména v piipadech finan¢n€ naro¢nych napravnych opatieni, i pii pottebé ovéfeni finan¢nich
moznosti samospravy, je nezbytné jesté pfed jednanim clenské schiize projednat a dohodnout
nasledny postup a zptisob financovani v¢. ptipadného navyseni torby dlouhodobé zalohy.

(T: od obdrieni vyzvy pritbéiné)

d) Nebude-li ¢lenskou schiizi v terminu podle ¢l. 2) pism. b) z jakéhokoliv divodu rozhodnuto
0 zafazeni odstranéni zjisténych rizik a neshod (tj. o realizaci napravnych opatfeni) do planu
oprav ani v poslednim mozném roce pro odstranéni, a to ani po pisemné urgenci ze strany
technického useku, rozhodne o jejich odstranéni (realizaci) predstavenstvo.

(T: od 5/2018 pribézné)

3) Napravna opatieni a zavazné terminy

a) Obecné¢ bude platit predpoklad, ze v terminu odstranéni zavady s vys$si urovni rizika budou
rozhodovat ptredstavenstvo, bude vychéazet z uvedenych terminii a zohlediovat bude mimo jiné
zavaznost rizik a finanéni moznosti dané samospravy a v nezbytnych ptipadech rozhodne
I 0 navyseni tvorby dlouhodobé zalohy.
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b)

V ramci projednavani realizace odstranéni rizik a neshod z inspekéni prohlidky bude mozné
individudlné¢ dohodnout a soucasné pak realizovat i dalsi technicka opatfeni (napf. vyménu
vytahového stroje, vyménu kabinovych dveti, vyménu Sachetnich dvefi atd.)

c) Tabulka (intenzita rizika, napravnd opatieni — vycet nejcastéjsich, lhiity pro odstranéni)
Zavaznost rizika Napravna opatieni (zejména) Lhta pro odstranéni do x let od
z inspekéni prohlidky vyzvy (nejzazsi termin realizace)
Vysoka a stfedni - vyména omezovace rychlosti za jiny typ,

- vymeéna lanka omezovace rychlosti,

- doplneni elektr. obvodu do rozvadéce,

- vyména zachycovaci,

- vymeéna Sachetnich dveri jako odstranéni
rizika  souvisejicitho s nedostatecnym
bezpecnostnim prostorem v horni casti 3
Sachty,

- doplnéni zarivkového télesa do strojovny,

- doplneni ohrazeni Sachty,

- vybaveni tuhymi voditky pri  vedeni
vyvazovaciho zavazi ctyFmi  ocelovymi
draty atd.

Nizka a neshody - odstranéni zavad v casti  ochranného

pospojovani ve strojovné a Sachte,

- doplneni tabulek, 6

] monvtaz t,lac’z tek STOP na pristipy, nejpozdéji pred nasledujici

- osvetlent nastupist, . L, ,

- vymeéna FAB do strojovny, inspekéni prohlidkou

- instalace prekazky vyvazovaciho zavazi
atd.

rizika nezarazena - zajisteni pristupu pro osoby s 0mezenou spolu s odstranénim ostatnich
schopnosti pohybu a orientace (hldsic¢ rizik, je-li technicky, konstrukéné
pater apod.) a stavebné mozné
4) Ostatni ujednani a zavér

a) PInéni koncepce bude sledovano prubézné technickym tusekem. V pifipadé, Ze néktera
samosprava nebude spolupracovat a plnit koncepci uloZené tikoly, bude technicky Gisek iniciovat
ptislusné kroky, které povedou k zjednani napravy.

b) V poslednim roce sledovaného obdobi bude provedeno celkové vyhodnoceni a budou piipadné
pfijata pfisluSna napravna opatfeni.

C) Ma-li samosprava v planu realizovat ve sledovaném obdobi komplexni rekonstrukci vytahu /
vyménu stavajiciho vytahu za zcela novy (napf. prichozi), ptipadné dalsi prace nad rdmec
opatfeni vyplyvajicich z 1Z, je nezbytné, aby tento zamér byl projednan a schvélen ¢lenskou
schiizi samospravy rovnéz do konce 4/2018. V téchto piipadech pak bude postupovano
individudlné.

d) Technické zdokonalovani vytahii a zejména elektronizace v této oblasti pfinesla vétsi komfort,
soucasné vSak s tim souvisi 1 vétsi riziko poruch a zvySené naroky na opravy a udrzbu, coz je
nezbytné mit na paméti. Rovnéz nelze opomijet nezodpoveédny az destruktivni pfistup nékterych
uzivatelli k t€émto spoleCnym zafizenim (vandalizmus). S tim souvisi i vySe vynakladanych
prostiedkli na udrzbu a opravy vytahi, vétSina z toho vSak nemé piimou vazbu na plnéni této
koncepce.

e) Tato koncepce byla projednana a schvalena usnesenim piedstavenstva ¢. 52/7/2017 dne 28. 8.
2017 a nabyva G¢innosti dnem schvaleni.

Prilohy:

1. Text vyzvy — vzor

2. Inspekéni zprava — priklad

3. Rozsah navrhovanych opatfeni (cenova nabidka) — ptiklad
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Ptiloha ¢. 1
Text vyzvy — vzor

Vyzva
Vazena predsedkyné / vazeny predsedo vyboru samospravy,

predstavenstvo usnesenim ¢&. 52/7/2017 dne 28. 8. 2017 schvalilo dokument ,,UdrZba a opravy
vytahi po inspekénich prohlidkach — koncepce pro obdobi nasledujicich let 2017-2021%, ktery
feS§i zavazny postup pro zajiSténi realizace udrzby/oprav/rekonstrukei vytahti zejména podle
vysledkd inspekénich prohlidek. Uplny text dokumentu je zvefejnén na strankach druZstva:
www.tesinan.cz, Vv zalozce Interni normy; na vyzadani je v tisténé podobé k dispozici na
technickém tseku druzstva.

S odkazem na stanovy ¢l. 81 odst. 2) pism. a), b) a ¢l. 85 odst. 3) Vas timto zadame o spolupraci
a soucinnost, aby mohly byt naplnény ukony plynouci zuvedené koncepce, ktomu Vam
predkladame nasledujici podklady a instrukce.

PriloZeny k této vyzvé jsou:
Inspekéni zprava a rozsah navrhovanych opati‘eni v¢. piredpokladanych nakladi (cenova
nabidka). Uvedeny rozsah opatfeni povazujte za nezbytny.

Terminy pro realizaci navrhovanych opatreni: ...

Jedna-li se o finan¢né naroc¢né prace, piipadné neni-li jisté, jaké ma Vase samosprava financni
moznosti, je nezbytné jest¢ pred jednanim Clenské schlize projednat a dohodnout nasledny postup
a zpusob financovani v¢. ptipadného navyseni torby dlouhodobé zalohy s Ing. Slowikovou.
Pfedlozeny navrh projednejte na nejblizsi ¢lenské schiizi, nejpozdéji do konce 4/2018, pricemz
finan¢ni moZnosti samospravy. Ma-li Vase samosprava v planu realizovat na vytahu/vytazich dalsi
prace (technickd opatfeni) nad rdmec navrhovanych opatfeni, necht tyto projednd soucasné
s pfedlozenym navrhem opatfeni podle IZ, a to rovnéz do konce 4/2018.

Nebude-li do uvedeného terminu projednano na ¢Elenské schizi, nebo Elenskd schize neschvali
realizaci navrhovanych opatfeni, pfipadn€ navrhované navyseni tvorby DZ, technicky tsek bude
iniciovat nezbytné kroky dle schvalené koncepce a o dalsim postupu bude rozhodovat
piedstavenstvo.

Jakékoliv dotazy technického i organizac¢niho charakteru Vam zodpovi p. Swaczyna (558 761 557;
731511 290), navazujici organizani zalezitosti (a to zejména finan¢ni stranku véci) S Vami
projedna téz Ing. Slowikova, (558 712 228; 603 486 080).

S pozdravem

David Swaczyna
Technik


http://www.tesinan.cz/
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Ptiloha €. 2
Inspekéni zprava — priklad

Technicka inspekce Ceské republiky
U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8

TIdB

Cj.: TICR/13042/2016
1/4

Na zakladé Vasi objednavky ¢. OV-348/2016 ze dne 7. dubna 2016 byla posouzena shoda
se specifikovanymi poZzadavky na zaji§téni bezpecnosti technickych zafizeni a vyhodnocena

CIA akreditovany inspekéni organ &. 4001

LIFT SERVIS s.r.0.
Zavodni 542/53

14001

735 06 Karvina - Nové Mésto

INSPEKCNi ZPRAVA

zpusobem dle kritérii stanovenych CSN EN ISO/IEC 17020 pro:

- posouzeni inspekéni prohlidkou:
vyhrazeného technického zafizeni: zdvihaci zafizeni

- Nazev:

Elektricky vytah uréeny pro dopravu osob

- Typ vytahu: OTBN 400/0,8

Zakladni technicka data:

- Viyrobni &islo: 1544 3248

- Cislo podstat. zmén: 562/07/TU

- Rok vyroby: 1985

- Rok podstat. zmén: 2009

- TFida vytahu: l

- Nosnost: 400 kg

- Rychlost: 0,8 ms”

- Pohon: trak&ni

- Rizeni: sbérné fizeni smérem dold (DC)

- Nosné prostredky:

- Podet stanic/nastupist:
- Zdvih:

- Vyrobce:

- Dodavatel podst. zmén:

- Vlastnik / Provozovatel:

- Servisni firma:

- Umisténi:

4 x @ 10,0 mm ocelové lano

"7

16,78 m

Transporta n.p., zavod Beclav, provoz Brno
VYTAHY SERVIS, spol. s r.o.,

Jana Palacha 651, Bohumin - Novy Bohumin
Stavebni bytové druzstvo Té&sifan,

nabfezi Miru, 1883/22b, Cesky T&sin

LIFT SERVIS s.r.o.,

Zavodni 542/53, Karvina - Nové Mésto
Cesky T&sin,

Pfi inspekéni &innosti bylo vyuZito této dokumentace, dokladu:

- dispoziéni vykres

- elektricka schémata
- Kniha vytahu

- Mazaci plan

- Kniha provoznich prohlidek
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- Odborna prohlidka ze dne 18. Unora 2016

- Odborna zkouska ze dne 5. ¢ervna 2015

Popis inspekéni éinnosti:

Inspek&ni &innost proved! za TICR, pobogka Ostrava, dne 21. a 27. dubna 2016, inspektor
Ing. Miroslav Pulchart, podle inspekéniho postupu TICR IP &. 02 a v souladu s pozadavky
CSN 27 4007:2014.

Ke zjisténi nebezpeli nebo nebezpelnych situaci vyskytujicich se na zafizeni vytahu
dle CSN EN 81-80:2004, byla provedena vizualni prohlidka vytahu s ovéfenim jeho
provedeni, rozmérl a funkce vybranych &asti. Jejich pfehled, tj. provedeni analyzy rizik
a navrzeni odpovidajicich napravnych opatieni, je specifikovan v Inspek&nim nélezu
castll. az V.

Soucasné s inspekéni Cinnosti byly posuzovany diléi nesrovnalosti s obecné& pfijatelnou
arovni bezpeénosti provozovaného vytahu, ukladanou &. 4.3 CSN 27 4002:2014
provozovateli (majiteli) vytahu. ZjiSténi jsou uvedena v Inspekénim nalezu &ast |.

Po provedeném posouzeni predloZzené dokumentace, prohlidce vybranych éasti zafizeni
s ovéfenim jejich funkce a parametrl a ovéfeni shody posuzovaného zdvihaciho zafizeni
se specifikovanymi poZadavky na jeho technickou bezpe&nost podavame nasledujici
odborné stanovisko jako:

INSPEKCNI NALEZ

l. Neshody ovliviiujici bezpecnost provozu vytahu.

1. Klec vytahu neni opatfena pfedepsanymi s§titky, oznagenim a navody z hlediska
provedenych podstatnych zmén a modernizace vytahu, v souladu s poZadavky &l. 15.2
CSN EN 81-1+A3:2010 a technickou dokumentaci vytahu.

2. Ovladatova kombinace pro revizni jizdu neni provedena a oznalena, jak poZaduje
&l. 14.2.1.3, &l. 15.3 CSN EN 81-1+A3:2010 a &l. 5.12.1.5.1.2, &l. 5.12.1.5.2.4 CSN EN
81-20:2015 v navaznosti na ustanoveni &l. 4.1.1 €SN 27 4002:2014.

3. Neni provedeno ochranné pospojeni neZivych &asti Vv sachté a strojovné vytahl, jak
pozaduje ustanoveni CSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 a CSN en 61140 ed. 2:2003.

4. Dvefe strojovny vytahu nejsou opatfeny zamkem, ktery je umoZiuje otevfit bez pouziti
kiice, jak poZaduje &l. 6.3.4.3 CSN EN 81-1+A3:2010 a &l. 5.2.3.3 pism. b) CSN EN
81-20:2015 v navaznosti na ustanoveni ¢l. 4.1.1 CSN 27 4002:2014.

5. Poklop u pfistupu do strojovny vytahu neni oznacen bezpecnostni tabulkou ,Nebezpedi
padu, poklop zaviit’, jak poZaduje &l. 15.4.1 CSN EN 81-1+A3:2010 a ¢&l. 5.2.4.1
CSN EN 81-20:2015 v navaznosti na ustanoveni &l. 4.1.1 CSN 27 4002:2014.

6. Nosné prostfedky — lana jsou sevieny svérkou tak, Ze neni zaji§téno vyrovnani zatizeni
mezi lany a naméahani pruZin na tlak, jak poZaduje ¢l. 9.5 CSN EN 81-1+A3:2010 a ¢&l.
5.5.5 CSN EN 81-20:2015 v navaznosti na ustanoveni &l. 4.1.1 CSN 27 4002:2014.

7. Klec vytahu, ktera je opatfena plnosténnymi dvefmi, neni opatfena v horni a dolni &asti
vétracimi otvory, jejichZz G€inna plocha v horni a dolni ¢asti klece musi byt nejméné 1 %
uzitné plochy klece, jak poZaduje ustanoveni &l. 8.16 CSN EN 81-1+A3:2010 a &l. 5.4.9
CSN EN 81-20:2015 v navaznosti na ustanoveni &l. 4.1.1 CSN 27 4002:2014. Mezery
u klecovych dvefi se mohou pfi vypoctu plochy brat v ivahu aZ do 50 % G&inné plochy.
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8. Provedeni pfepazky vyvaZovaciho zavazi z ocelového plechu neumoZfiuje provést
kontrolu narazniku vyvaZovaciho z&vazi a kontrolu prodiouZeni nosnych prostredku
v souvislosti s poZzadavky navodu na bezpeé&nou Gdrzbu vytahu podle &l. 16.3.2 CSN EN
81-1+A3.2010 a &l. 7.2.3 CSN EN 81-20:2015 v navaznosti na ustanoveni § 3 odst. 1
nafizeni viady ¢. 378/2001 Sb.

9. Poklop u pfistupu do strojovny vytahu, u néhoz jsou pouZity zavésy, neni dostatecné
zajistén proti vyvéseni — vyhaknuti, jak poZaduje &l. 6.3.4.2 CSN EN 81-1+A3:2010 a &l.
5.2.3.4 CSN EN 81-20:2015 v navaznosti na ustanoveni &l. 4.1.1 CSN 27 4002:2014.

Po odstranéni neshod uvedenych v bodech 1 az 9 tohoto inspekéniho nalezu, bude
zdvihaci zafizeni hodnoceno jako zafizeni s pfiméfenou bezpeénosti pfi jeho provozu,
za pfedpokladu dodrZovani pokyn( vyrobce a obecné platnych bezpe&nostné technickych
poZadavkU.

Pfipadné je nutno provést posouzeni tohoto nebezpeci-neshod analyzou a hodnocenim
rizika podle poZadavki &l. 3.2 CSN EN 1SO 14798:2013 vedouci ke splnéni minimalnich
poZadavk{ na bezpe€ny provoz a pouZivani zafizeni v zavislosti na ustanoveni § 3 nafizeni
vlady €. 378/2001 Sb. a § 3 nafizeni viady &. 101/2005 Sb.

Prehled moznych identifikovanych provoznich rizik vytahu.

Tabulka 1 - PREHLED BEZPECNOSTNICH RIZIK DLE CSN EN 81-80:2004 - Elektrické vytahy

Cislo - ; o Uroveii . i o
rizika Nebezpeci/nebezpecna situace Clanek fizika Néapravna opatieni ke snizeni rizika
2 Omezeny pfristup pro osoby 5:2.1 Opatreni podle 5.2.1
s omezenou schopnosti pohybu CSN EN 81-70:2003 a
a orientace vyhl. €. 398/09 Sb.
16¢ | Chybéjici zastavovaci zafizeni Vysokd |Doplnit spina& podle 14.2.2.1 CSN EN
v dosahu vytahového stroje 81-1 + A3:2010
44 Nedostatecné vétrani klece 5.8.7 |Stredni [Zajistit dostatecné vétrani klece podle
8.16 CSN EN 81-1 + A3:2010
52b | Chybéjici ochranné zafizeni proti Stfedni | Doplnit ochranné zafizeni proti
neimysinému pohybu klece neumysinému pohybu klece uvedené v
9.11 CSN EN 81-1 + A3:2010

l. Provozni rizika.

Nasledujici pfehled uvadi prioritni troven rizik u vytahu. Ta je dana kombinaci zavaznosti

nasledkl (kategorie G€inku nebezpedéi) a Eetnosti vyskytu (Urover priginy nebezpedi).
Vysoka uroven rizika: 1 provozni riziko
Stiedni Uroven rizika: 2 provozni rizika
Nezarazena rizika: 1 provozni riziko

Z celkového vygtu rizik uvedenych v CSN EN 81-80:2004 jsou ve vy$e uvedeném piehledu

p

ouze ta rizika, ktera byla na posuzovaném vytahu skutedné nalezena.
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IV. Vyhodnoceni provoznich rizik a navrhovana opatfeni.

Na zékladé vySe uvedenych skuteénosti navrhuje TICR provést opatieni k minimalizaci
zjisténych rizik, ktera posuzovany vytah pfibliZi bezpec“:nostni Urovni pozadované u vytahu
nové uvadéného do provozu dle nafizeni viady & 27/2003 Sb., CSN EN 81-1+A3:2010
a CSN EN 81-20:2015.

TICR doporuéuje, vzhledem k uvedenym rizikim, jejich minimalizaci a odstranéni,
vypracovat harmonogram technické zmény vytahu s odbornou firmou, napf. firmou zajistujici
servis splfiujici pozadavky &l. 4.4 CSN 27 4002:2014.

Na zakladé vysledk( inspekéni prohlidky je nutno konstatovat, Ze provozni opotiebovanost
jak mechanickych tak i elektrickych ¢asti vytahu mudZe za urgitych okolnosti zplsobovat
Castéjsi poruchovost vytahového zafizeni. Tato opotfebovanost véak odpovida dobé provozu

vytahu.

V. Zaveér Inspekéni prohlidky.
Dosazeni Grovné bezpe¢ného vytahu dle nafizeni viady &. 27/2003 Sb.,
CSN EN 81-1+A3:2010 a CSN EN 81-20:2015 je podminéno:

- provedeni napravnych opatfeni vedoucich k odstranéni zji§ténych provoznich rizik
uvedenych v ¢asti lll.
- odstrané&nim neshod uvedenych v &asti I.
Termin pfisti Inspekéni prohlidky je dle CSN 27 4007:2014 ¢&. 6.2 stanoven
na 27. dubna 2022.

Inspekéni zprava nesmi byt bez souhlasu zakaznika a inspekéni organizace TICR
rozmnozovana.

Vysledky Inspekéni zpravy se vztahuji pouze na posuzovany predmét inspekce.

Touto Inspekéni zpravou neni dotéena plsobnost jinych subjekti, které dle zviastnich
pfedpist schvaluji nebo povoluji vyrobky z hlediska jejich vlastnosti nebo podminek
jejich pouziti.

V Ostravé dne 12. kvétna 2016

Zpracoval: Ing. Miroslav Pulchart

Pobocka: Technicka inspekce Ceské republiky, pobotka Ostrava
Né&drazni 532/157, 702 00 Ostrava, tel.. 596 62

Spolupracoval: -

Formalni spravnost: Jana Ulbrichova

Ing. Miroslav Pulchart
inspektor TICR

Tato Inspekéni zprava ma 4 listy.

Rozdélovnik:

1x LIFT SERVIS s.r.o.
1x TICR
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Rozsah navrhovanych opatieni (cenova nabidka) — ptiklad
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Dodavatel: Odbératel: Zéakaznické é&islo: 1299
LIFT SERVIS s.r.0. 3 2 3 s
Stavebni bytové druzstvo Tés$ifian
Zéavodni 542/53 ¥
?5 f: Kabrl‘,"'(""’“N""é Mesta nabrezi Miru 1883/22b
eska republika .
1&o: DIE: 737 01 Cesky Tésin
25382357 CZ25382357 Ceska republika
Dodavatel je registrovan pod spisovou
zna&kou oddil C, viozka 17114 ze dne . 4
01.10.1997 u Krajského soudu v Ostravé. ’CO‘ 00398675 D!C' €Z00398675
Datum vystaveni dokladu: 6.12.2016 Plati do: 31.12.2017
Tato cenové nabidka byla vypracovana na zakiadé Inspekéni zpravy - &.j. TICR/13042/2016
Odstranénim neshod a rizik uvedenych v Inspek&nim nélezu se posuzovany vytah pFiblizi Cena Cena
bezpe&nostni Grovni poZadované u vytahu, které jsou nové uvadény do provozu dle celkembez  Ccelkem
NV.£.122/2016Sb., CSN EN 81-1+A3:2010, CSN EN 81-2+A3:2010 a GSN EN 81-20:2015, pPH SDPH
Neshody:!
1.Dopinéni vyrobnihe $titku do klece 1 000,00 1150,00
2.Vyména spinate revizni jizdy 1 500,00 1725,00
3.Provedeni ochranného pospojovani 4 000,00 4 600,00
4.Vyména FAB do strojovny 1 500,00 1725,00
5.Dodani tabulky na pokiop do strojovny 300,00 345,00
6.Vymena lanové svérky, sefizeni 2 000,00 2 300,00
7.Provedeni vétracich otvorli v kleci 3 500,00 4 025,00
8.Vyména krytu protivahy 6 000,00 6 900,00
9.Uprava pokiopu pristupu ke strojovné 3 000,00 3 450,00
Rizika:
2-Opatfeni k zajisténi pfistupu pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace 6 000,00 6 900,00
u stévajicich budob dopnéni Braillového pisma, induk&niho poslechu, higsit pater
16-Zastavovaci zatizeni v prohiubni a v prostoru pro kiadky 1 500,00 1725,00
dopinéni STOP tlagitka k vytahovému stroji
44-Dostate&né vétréni klece 0,00 0,00
bude odsiran&no neshodou &. 7
36 000,00 41 400,00

52-Ochrana proti nadmérmé rychlosti klece (el. vytahy)

vyména omezovade rychlosti, zachycovatt, dodani D-boxu a pfepojeni el. instalace

Tato CN je zpracovana na zakladd inspekénl zpravy dle CSN EN 81-80 s ohledem na CSN EN 81-1+A3.
Provozovatel odpovida za bezbe&ny provoz vyhrazeného zdvihaciho zafizeni.

Tento doklad mé pokragovani na strance &. 2
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Predmét zdanitelného pinéni Mnozstvi/ j. v%‘;’;?::zj;d;;‘ Cenabc;ﬂggf;z:; CisDtl::i Cena c‘;";;,;',:
Castky v CZK
Bez DPH DPH Celkem
sniZzena sazba 15 % 66 300,00 9 945,00 76 245,00
Celkem 66 300,00 9 945,00 76 245,00
Zaokrouhleni 0,00
Castka k Ghradé 76 245,00

Zé&kladem pro vypocet dané je tastka "Bez DPH".

Vystavil(a): Michal Liboska

\( Prevzal(a), dne:

Schvalil(a), dne:
/ Vystaveno v systému ABRAG3

Telefon: 596 346 503

Mobilni telefon: 777 641 659 /f _33?

Fax; 596 324 788 E-mail:
. WwWWw:

" 2 g PR
LIFY S_g HVES 50
Zovodni 5420

736 (OF Ko
16l 596 346 St
IC: 28382357,
e-mzil: nfo@fiftsenns ¢

info@liftservis.eu
http://iwww.lifiservis.eu



